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  و الصيانة للمراوح السقفية تعليمات التشغيل الابتدائي
  

  
  
  
  
  
  
  

یرجي أتباع الإرشادات التالیة ،  الآخرینالأفضل ومن أجل سلامتك وسلامة  الاستخدامللحصول علي 
  .منة  الانتھاءأمام كل بند عند  خطوة بخطوة مع وضع علامة 

  :  قبل بدء التشغیل
                                                                                                                                                                    

    الإطلاع علي البیانات الموجودة علي الوحدة  1
    التأكد بالید من حریة حركة الأمبلر والأجزاء المتحركة بالوحدة  2
    الربط المحكم لمسامیر تثبیت المروحة ، الموتور ، الأمبلر التأكید علي  3
    التأكید من الوصلات الكھربائیة وفولت التیار طبقا لمواصفات الموتور  4
    التأكید من التوصیل السلیم للوحدة مع نظام التسریب الأرضي  5

6  
  التأكد من اتجاه تثبیت حامل الكاب بالطریقة الصحیحة 

  )للكاب Bبالمروحة و الاتجاه الاقصر  A اه الربط الاطولاتج(
  

    التأكید من وجود جمیع حواجز الحمایة والأمان في أماكنھا  7
 

  :فور بدء التشغیل 
  

    وإزالتھإیقاف الوحدة عند صدور صوت غیر عادي لمعرفة السبب   8
    دوران المروحة مطابق للموضح علي المروحة اتجاهالتأكید من أن   9

    اعلي من المكتوب علیة كان متابعة قراءة الأمبیر وإیقاف الموتور إذا  10
    التأكید من عدم وجود اھتزاز بأي جزء من الوحدة  11

 

  :بعد ساعة من التشغیل
  

    اعلي من المكتوب علیةكان متابعة قراءة الأمبیر وإیقاف الموتور إذا   12
    التثبیت لأجزاء الوحدةراجع وأكد مرة أخري علي إحكام ربط مسامیر   13

 

  یراعي إعادة الخطوات أعلاة بعد كل عملیة فك وتركیب للوحدة أو أجزائھا
  

A 

B 
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Maintenance 

 
Maintenance shall be performed every three months 

                 

Execution Activity 

As required Periodical   

  ×  
Fans: 
Check for dirt , damage , 
Corrosion and correct mounting 

  ×  Check impeller balance. 

  ×  Check bearing for noise 

  ×  Check function of vibration dampers. 

×    Clean 

  ×  

Electric motors 
Check for dirt, damage, corrosion 
secures fixing and direction of 
rotation. 

  ×  Check the bearings for noise. 

×    Clean. 
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